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Листов 3
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Версия 1 Дата 06.09.2019

Терминал ЭКРА 217 1421
Схема электрическая 

подключения
Лист 1

Лит. Масса Масштаб

ЭКРА.656122.036/217 1422 Э5

Изм Лист № докум. Подп. Дата

ЭКРА.656122.036/217 1422 Э5

 Копировал  Формат А3

Обеспечение  связи 
терминала с АСУ ТП или 

АРМ релейщика

Обеспечение  
связи терминала с АРМ 

релейщика

Обеспечение  связи 
терминала с АСУ ТП

Комбинированный блок 
логики и питания
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Примечания - В блоке аналоговых входов указаны номинальные значения тока и напряжения 
трансформаторов.
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№

Блок аналоговых входов

Х9

Е5

Т1

Т2

Т3

0

0

0

Е3

Е2

Е1
5/1 А

5/1 А

5/1 А
3

2

1

Шины 6(10) кВ

Q1

Т4

Т5

Т6

0

0

0

Е3

Е2

Е1
5/1 А

5/1 А

5/1 А
3
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0
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Е13
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0 ф
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Т9

0

Е9
100 В

9

Т7

Т8
0

0

Е8

Е7
100 В

100 В

7

8

1 Aн

2 Ак

3 Вн

4 Вк

5 Сн

6 Ск

7 Aн

8 Ак

9 Вн

10 Вк

11 Сн

12 Ск
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Х7

Е4
Блок дискретных входов/выходов

Х5

Блок дискретных входов/выходов
Е3

Блок дискретных входов/выходов
Е2

Х3

Х8

Блок дискретных входов/выходов

Е4

Х7

Х6

Блок дискретных входов/выходов

Е3

Uвых

К2 К2

К3 К3

К4 К4

К5 К5

К6 К6

К7 К7

К8 К8

К1.1К1.1

К1.2К1.2

Uвых

К2 К2

К3 К3

К4 К4

К5 К5

К6 К6

К7 К7

К8 К8

К1.1К1.1

К1.2К1.2

ti, мс

5...25

0

0
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0

0

0
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0

0
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0

0

0
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15

15

15

15

15

15

15

15

Х5

1 -/N

2 +/L

3 -/N

4 +/L

5 -/N

6 +/L

7 -/N

8 +/L

9 -/N

10 +/L

11 -/N

12 +/L

13 -/N

14 +/L

15 -/N

16 +/L
Вход 8

Вход 6

Вход 7

Блокировка ДЗШ

Вход 2

Вход 5

Вход 4

Вход 3

1 -/N

2 +/L

3 -/N

4 +/L

5 -/N

6 +/L

7 -/N

8 +/L

9 -/N

10 +/L

11 -/N

12 +/L

13 -/N

14 +/L

15 -/N

16 +/L

Вход 15

Вход 11

Вход 13

Вход 14

Вход 10

Вход 16

Вход 9

Вход 12

1 -/N

2 +/L

3 -/N

4 +/L

5 -/N

6 +/L

7 -/N

8 +/L

9 -/N

10 +/L

11 -/N

12 +/L

13 -/N

14 +/L

15 -/N

16 +/L
Вход 24

Вход 23

Вход 22

Вход 18

Вход 19

Вход 20

Вход 21
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Вызов
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Отключить

Отключить

Включить 

Выход 1

Вызов

Предупред. сигн.

Неисправность 
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Аварийное 

отключение

17

18
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Выход 4
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Выход 6

Выход 9
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 Копировал  Формат А3

Х4

Х3

Комбинированный блок логики и 
питания

Х1

Е1

EC - шины питания; 
E2 - шины аппаратной синхронизации 
времени.

Комбинированный блок логики и питания

Х1

Е1

Блок индикации

Е7

Местное подключение 
переносного компьютера 

к терминалу (сервисный порт)

1 TX+

2

3

TX-

RX+

6 RX-

E
th

e
rn

e
t 0

R
J

-4
5

USB Type A

1

2

VBUS

D-

3

4

D+

GND

Для подключения флеш-
накопителя (сервисный порт)

-ЕС/N

-ЕС

+ЕС/L

“Сброс”

“Режим работы”

Выв.Раб.

“Вызов”

-Е2

+Е2 

+Е2 

От внешнего источника 
IRIG-B сигнала

=12

0

0

0

0

0

0

К1

Uк

0 В

“Контроль”

К1

К2

Uвых

0 В

“Неисправность/   
Вывод”

К2.1

К2.2

Блок дискретных входов/выходов

Е2

Uвых

К2 К2

К3 К3

К4 К4

К5 К5

К6 К6

К7 К7

К8 К8

К1.1К1.1

К1.2К1.2
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Выход 10
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18

Выход 14

Выход 15

Выход 16

Выход 17

Выход 13

Выход 10

Выход 11

Выход 12

17

18

13

12

11

16

15

14

Контрольный выход

Неисправность /

Вывод терминала

2 -220 В

1 +220 В

4
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3
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7

8

9

10 IRIGB

PPS

Синхро -

"- служеб. сигнал"

Питание 

терминала

Работа

Вывод

Вызов

Сброс


