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Примечание - В блоке аналоговых входов указаны номинальные 
значения тока и напряжения трансформаторов.

Блок аналоговых входов
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Комбинированный блок 
логики и питания
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Х7

ti, мс

5...25

Е4
Блок дискретных входов/выходов

Х5

Блок дискретных входов/выходов
Е3

Блок дискретных входов/выходов
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1 -/N

2 +/L

3 -/N

4 +/L

5 -/N

6 +/L

7 -/N

8 +/L

9 -/N

10 +/L

11 -/N

12 +/L

13 -/N

14 +/L

15 -/N

16 +/L

Вход 15 - ВГ2 отключен

Вход 14 - Запрет АВРВВ 

при КЗ на "своей с.ш.

Вход 12 - ВГ1 отключен

Вход 13 - ВГ1 включен

Вход 16 - ВГ2 включен

Вход 11 - U на смежной 

с.ш. в норме

Вход 10 - ВВ смежной 

с.ш. отключен

Вход 9 - U на вводе 

"своей" с.ш. в норме

1 -/N

2 +/L

3 -/N

4 +/L

5 -/N

6 +/L

7 -/N

8 +/L

9 -/N

10 +/L

11 -/N

12 +/L

13 -/N

14 +/L

15 -/N

16 +/L

Вход 21 - АБР

Цепи ТН собраны

АВ ТН отключен

Феррорезонанс

Вход 20 - Переключатель 

АБР отключен

Вход 19 - СВ включен

Вход 17 - Запрет АВРВВ 

при КЗ на смежной с.ш.

Вход 18 - СВ отключен 

или выкачен
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Вход 7 - АВРВВ "своей" 

с.ш. введено

Вход 8 - ВВ "своей" с.ш. 

отключен

Вход 1 - АЧР введено

Вход 3 - U2> на вводе

Вход 2 - Напр. на 

смежной СШ в норме

Вход 4 - ВВ, ВГ или СВ 

включен

Вход 5 - АВРСВ введено

Вход 6 - АВРВВ "своей" 

и смеж. с.ш. введено
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Комбинированный блок логики и 
питания

Е1

EC - шины питания; 
E2 -  шины аппаратной синхронизации времени.

 Копировал  Формат А3

Комбинированный блок логики и питания
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Местное подключение 
переносного компьютера к 

терминалу (сервисный порт)

Для подключения флеш-
накопителя (сервисный порт)
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